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Trinkwasseruntersuchung
Wasserversorgungsanlage MG Mattsee

Protokoll-Nummer:

Probenbezeichnung:

10545/25 Eingangs-Datum: 04.11.2025
Trinkwasserqualitat (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:
Probenahmeverfahren:

Art der Probenahme:
Ort der Probenahme:
Probenahme-Datum:

Witterung:

Beschaffenheit:
AAqMA400 (ONORM M 6620)

Alexander Krauss BSc; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; 1ISO 5667-5:2006, ONORM EN
ISO 19458:2006)

(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualitat im Versorgungsnetz)

Stichprobe

GD Mattsee, TWA, nach UV-Anlage im Tiefbehéalter

04.11.2025 Probenahme-Uhrzeit: 10:20
sonnig

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

. ° el. Leitfahigkeit:
Pco'lteg'lﬁgg%x;) 10 40,27 Pc00S (DIN EN 27558, 250y 98422 uS/em
abor-Daten
Probengefafe: institutseigene Glas- und Kunststoffgeféalle

Bearb.-Zeitraum:

Beschaffenheit:
AAGMA400 (ONORM M 6620)

04.-10.11.2025
Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos

Die vorliegenden Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitdtsnachweis. Fir Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle (“Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor‘) entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Priifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Priifstelle nicht gewéhrleistet. In solchen Fallen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschlieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer Ubermittelt, fur ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung bernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemaR nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Mitglied der £. GBAGROUP
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit meterwerte TWVY N F
g‘g&gt(g}g EN IS0 7027-1: 2016-1) NTU <0,1 -
’ec};;\sl\{gﬁ EN ISO 10523:2012) - 7,66 +0,24 6,5-9,5()
gébé?se(gﬁ ?;gel;ﬁgg(a?ei 20°0) HS/em 512 +19 2500 (1)
s I oty PH 4.3) mmol 6,09 £027
F(?cggea(rt‘?:gysa&?e:w%) °dH 17,0 14 X
oo I e ok mmoll 3,04 £0,25 X
gc?)g?gar“»? 32;5'%%005) °dH 17,0 +0,8
e O g;ggggggsg HCO, mg/l 371 +17
élc\g;g)(%mg;ii;ﬂglgg)t (bei 254 nm) 10cm unfiltriert % 79,4 £6,0
g\gzggrggéz()s“s;gzggg)t (bei 254 nm) 10cm filtriert % 80,2 £55
s O a0t s onsk. (el 254 nm) m" 0,96 £0,07
Do oS orptionsk. (bef 436 nm) m* <01 - 0,5 (1)
Ppc?)mgmglsmggglgﬁfegs) O, mgft <0,5 - 5(l)
@c%zrzn(gmgsr?os-snsss) NH," mg/l < 0,02 - 0,5 ()
yciotggt(om EN 26777:1993) NO, mg/l < 0,003 - 0,1(P)
ygggg '(:DIN EN ISO 10304-1:2009) NO;’ mg/l 37 +0.2 50 (P)
ycﬁﬁgm EN ISO 14911:1999) Na’ mg/l 5,0 +0,3 200 (1)
tt(c?)lzi: glm EN IS0 14911:1999) K* mgil <1 -
Mgz%r}gliigmso 14911:1999) Mg* mg/t 16,1 +0,6
gglzgi(%m EN ISO 14911:1999) Ca* mg/l 95 t5
Ecgcl)gg?rq EN 1SO 10304-1:2009) cr mg/l 7,8 +0,3 200 (1)
gc%!)faa(tom EN ISO 10304-1:2009) s0,* mg/l 10,7 05 250 (1)
A P Fe | mgl | <005 - 0.2()
A e Mo | mgl | <00 - 0,05 ()
I}J(mBOOE1§(zl;|gEN 1SO 6222:1999) KBE/ml n.n. - 100 (1)
5:3513(7;5 EN IS0 6222:1999) KBE/mI n.n. - 20 (1)
gg(l)i)fz%r(r&ﬁ grf IiS"0189308-1:2017) KBE/250ml|  n.n. - o)
Erﬁgogc')i(om EN IS0 9308-1:2017) KBE/250ml| n.n. - 0(P)
Snrw‘otgoo(g%ké(rf 50 7899-2:2000) KBE/250mi|  n.n. - 0P
oo (O e mens KBE/250mI | n.n. - o
oo (oo S ) KBE/250mI| n.n. - o

Die vorliegenden Prifergebnisse bezishen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein augemeiner Qualitatsnachweis. Flr Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydmlogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor' enthommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rifstelle nicht gewahrleistet. In soichen Fallen beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschiieRlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt Probenahme-Daten’ (u.a zu Probenidentitét, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer bermittelt, fir

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantworlung tbernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen na(urgpeméf& nicht unter die Akkreditierung der Prifstetle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle,
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Indikator- und Para-
Parameter Einheit Ergebnis Unsicherheit  meterwerteTWY N F

Erlduterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte ,Ergebnis" ,n.n." = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

,n.b." = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte ,Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte ,N* Die mit X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte ,F" Die mit X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.
Anmerkungen:

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Priifbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

W

(s

Sorgec 025 fur die akkreditierte Prufstelle

Die vorliegenden Prafergebnisse bezighen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitatsnachweis. Fir Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prifstelle

gHydrologlgohe Untersuchungsstelle Salzburg - Labor* entnommen wurden, ist eine normgerechte Behandlung vor Einlangen in der Prifstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
rufstelle nicht gewahrleistet.” In solchen Falien beziehen sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschliefilich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im

Abschnitt ,Probenahme-Daten” (u.a zu Probenidentitat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer tbermittelt, fur

ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung tibernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemaf nicht unter die Akkreditierung der Priifstelle.

Die auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.






